
 

 

 

                                                 9712319830תעודת בדיקה מספר                               
 1953לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף                                  

 

 ההזמנהפרטי 
 אנטקו בע"משם המזמין: 

 , אור יהודה 6משה אביב כתובת: 
 13/07/2017תאריך ההזמנה: 

 המזמיןהדוגמה נטלה ע"י בא כוח 
 

 

 בדיקה של:

ארץ יצור    TELETECמתוצרת חברת   IRIS MPC150 IP67( דגם  חיצוניתלחצן ידני לגילוי אש )התקנה 
    בולגריה

 
 

 

 מהות הבדיקה:
התקני הפעלה  :: "מערכות גילוי אש6חלק  1220תקן הישראלי ת"י של לדרישות בדיקת השלמה בהתאם 

 2009דצמבר ידניים 
  IRIS MPC150לדגם  9712303062בדיקת השלמה לתעודתינו מספר 

 
 

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש 
 לשחרור טובין מהמכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק      

דפים  2מסמך זה מכיל   
ואין להשתמש בו אלא 

 במלואו
 
 

 :כללי : 1

 

  .TELETECרת מתוצרת חב  IRIS MPC150 IP67לחצן ידני מדגם הובאה לבדיקה ע"י המזמין  
  SIMPOהלחצן נבדק יחד עם רכזת מדגם 

 
 

 :מסקנה. 2
  .סעיפי התקן שנבדקולדרישות  שנבדק מתאים דני לחצן היה    

 
 
 :ותהער. 3
 

 .בלבדוחיצונית הלחצן מיועד להתקנה פנימית  .1
 לוודא סימון בעברית על כל לחצן "גילוי אש" ויעודו. יש .2

 
   

    

 
 
 



 

 

 

 
 

                                                 9712319830 דפים                                                      תעודת בדיקה 2מתוך  2דף 
 
 

 הלחצןתמונות של 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                  


